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Ostróda, 17.06.2022 r. 

HK.9020.5.42.2022 

Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. 

ul. Dąbrowskiego 24 

14-300 Morąg 

OCENA  
 

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w 

związku z art. 12 ust. 1a pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.) 

 

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 23.05.2022 r. z  wodociągu 

publicznego w miejscowości Łączno opisanej w protokole Nr HK.9020.5.42.2022 z dnia 

23.05.2022 r. 

Kod próbki 

113/Os/781  sprawozdanie laboratoryjne nr      LBŚiŻ-OBW/781/2022 

114/Os/782  sprawozdanie laboratoryjne nr      LBŚiŻ-OBW/782/2022 

115/Os/211w  sprawozdanie laboratoryjne nr      LE-OBŻ/211w/2022 

115/Os/783  sprawozdanie laboratoryjne nr      LBŚiŻ-OBW/783/2022 

116/Os/784  sprawozdanie laboratoryjne nr      LBŚiŻ-OBW/784/2022 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie  

stwierdza przydatność wody do spożycia  

UZASADNIENIE 
Woda w próbkach zbadanych w laboratorium WSSE w Olsztynie oraz Elblągu w zakresie 

analizowanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada 

wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A w tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 1 i 2 

oraz 1D w tabeli 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych 

wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej. 
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Do wiadomości: 

1. Burmistrz Morąga 

2. a/a 
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