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WSZYSCY WYKONAWCY 
 

O D P O W I E D Ź  NR 2 

na zapytania w sprawie SIWZ 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16.12.2016r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164) w trybie przetarg 

nieograniczony, na: 

Modernizacja części strychu Urzędu Miejskiego w Morągu – adaptacja na pomieszczenia biurowe  

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

1. W zestawieniu stolarki drzwiowej poddasza oraz przedmiarze: drzwi D6 (domniemam, bo w przedmiarze 
oznaczone są jako D7 - 2 sztuki, natomiast z projektu wynikają 3 szt. - jaka jest prawidłowa ilość D6? 
2.  Wynikałoby, że w przedmiarze brak pozycji: drzwi stalowe EI60 - czy ta pozycja została ujęta? 
3. Czy część "Zestawienie stolarki drzwiowej klatki schodowej K-1" oprócz zdublowanego D1 (niestety brak 
precyzyjnego oznaczenia pozostałych pozycji drzwi w celu identyfikacji) również podlega wycenie? W przedmiarze 
w poz. 53 widnieje pozycja K1 - 3 szt. - o które drzwi dokładnie chodzi? 
4. Ponadto zwracam się z zapytaniem, w którym miejscu na poddaszu znajduje się rozdzielnia? (niestety brak na 
rysunku). 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Ad. 1. Proszę o przyjęcie ilości stolarki drzwiowej zgodnie z dokumentacją projektową. Drzwi D6 - 3 sztuki. 
Ad. 2. j.w. zgodnie z projektem drzwi stalowe - 1 szt. Wkradł się błąd, powinny być w projekcie oznaczone jako D7. 
Drzwi stalowe są również z klatki schodowej do piwnicy, a w kosztorysie zostały uwzględnione jako ta sama pozycja 
i stąd 2 szt. 
Ad. 3. Wycenie podlega także stolarka drzwiowa klatki schodowej. Jedna sztuka D1 (została ujęta zarówno w 
zestawieniu stolarki klatki schodowej jak i w zestawieniu stolarki poddasza). Pozostałe 3 sztuki to odpowiednio 
drzwi klatki schodowej na II piętrze, I piętrze i parterze, prawdopodobnie to właśnie 3 szt. drzwi K1. 
Ad. 4. Rozdzielnia zgodnie z rys. branży elektrycznej E-2 znajduje się na ścianie korytarza między pomieszczeniami 
nr. 4/3 i 4/4 (w projekcie architektury pom. 3/3 i 3/4). 

 

Zamawiający

 


